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Új autószalon Fóton magyar hıszivattyúval 
(a www.epiteszforum.hu honlapon 2012. július 19. – 07:46 idıpontban megjelent publikáció kézirata) 
 




1. ábra. Az épület külsı, déli tájolású fıbejárata 
Fotó: Tulok András  
 
A bemutatóteremben földhı forrású, zárt rendszerő magyar hıszivattyúval főtenek és 
hőtenek. 
 
Autókereskedés szempontjából értékes a telek, mert kirakatának hosszú lehet a felülete. A 
helyszín is szerencsés adottságú. Egyik irányból két utca találkozása, másik oldalról az 
autópálya közelsége szinte adta az épület kialakítását. A kanyarodó autók mozgását követi a a 
2. ábrán látható a nagy sugarú ívekkel szerkesztett épületkontúr, amellyel a környezetébe 




2. ábra. 2 x 9 = 18 db, 100 m mély, 32 mm-es szimpla U csöves földszondák Tichelmann rendszerő 
csıkötéssel és a hozzá tartozó 63 mm-es (az épületben: 110 mm-es) gerincvezetékpár elrendezése 
Forrás: Geowatt Kft. 
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A szögletes sarkok lekerekítésével kiküszöbölhetıek az éles árnyékok és az erıs kontrasztok, 
amely az autóvezetık számára is nyugalmasabb, nem vibráló látványt eredményez. A 
nyugalmat árasztó tömeg és a harmónia kisugárzásával kívánta az építész hangsúlyossá tenni 
a márkakereskedést. Az alaprajzi formát a homlokzati üvegfalak követik, amelyekbe töréseket 
terveztek. Ezek a törések a bejárat felé mutató ölelı karmozdulatot jelképezik, amely az 
érkezıt beinvitálja és a kedves meleg fogadtatást közvetíti építészeti elemekkel. Az épület 




3. ábra. Az autószalon bemutatóteremérıl készült felvétel (részlet) 
Fotó: Tulok András   
Az oszlopok az üvegfal és a galéria köré csoportosulnak. A sugarasan lelógó vasbeton, fehérre 
festett gerendák árnyékjátéka, az oszlopok és az épület interieur hangulata izgalmas hátteret 
biztosít a szalonban pompázó színes gépkocsiknak. Mondható, hogy a funkció és a forma 
találkozott és harmonikus egységet képeznek. Az épület funkciójához, szerkezeti 
kialakításához illeszkedik a környezetbarát, energiahatékonyságot és a hıkomfortot egyaránt 
biztosító főtési-hőtési megoldás. A beruházó, a tervezı és kivitelezı munkáját dicséri, a 
felhasznált anyagok, berendezések, gépek és szerelvények minısége, a kialakított részletek 




Az épület bruttó területe: 1185 m2 
─ Földszint bruttó területe: 1050 m2 
─ Galéria bruttó területe:      135 m2 
 
Az épület főtése és hőtése egy villamosenergia-ellátásra alapozott (monoenergetikus üzemő) 
földhı hıforrású (szondás) hıszivattyús rendszer. A főtı-hőtı ún. reverzálható kivitelő 
magyar hıszivattyú: Vaporline® GBI96-HACW típus (4. ábra). 
 
─ A hıszivattyút a burkolatán belül elhelyezett vezérlı egység a külsı léghımérséklet 
függvényében mőködteti, amelynek termosztátja (érzékelıje) a puffertartályba van 
beszerelve. A téli-nyári üzemmód váltást a hıszivattyú vezérlı egységén lehet beállítani. 





4. ábra. Hıszivattyú gépészeti elvi kapcsolási rajz, a hıszivattyú és a puffertartályáról készült felvétel 
Forrás: Geowatt Kft. 
 
Szekunder oldali hıleadók-hıfelvevık 
─ Radiátor: 3 db (mellékhelyiségekben: 2 db a földszinten és 1 db a galérián). 
─ Padlófőtés és a komfortigényt is kielégítı, valamint a párakicsapódást is 
megakadályozó hımérséklető padlóhőtés: 8 körös 3 pár osztó-győjtı (csak a 
földszinten). 
─ Kétvezetékes fan-coil (motoros mozgatású nyit-zár zónaszeleppel): 13 db a határoló 
üvegfelület mentén, a földszinti padlón (keleti és nyugati oldalon: 6-6 db, az északi 
oldalon: 1db) és 4 db a galérián kialakított irodai helyiségekben. 
 
A bemutatott projektben a fı épületgépészeti berendezés a villamos hıszivattyú. A korszerő 
hıszivattyús rendszer szinte minden meglévı melegvízüzemő központi főtéshez 
csatlakozható. Különösen elınyös alacsony hımérséklető főtések és magas hımérséklető 
hőtések illetve kis exenergiájú rendszereknél.1 Az elmúlt évben (2011-ben) megjelent  kb. 40 
darab ún. növelt hımérséklető, meglévı, hagyományos radiátoros főtési rendszerekhez és 
hulladékhı hasznosítására is felhasználható, magyar fejlesztéső és gyártású, kitőnı minıségő, 
használati mintaoltalommal védett Vaporline® fantázianevő EVI (Enhanced Vapor Inject) 
rendszerő hıszivattyú. A hıszivattyú vízkörébe épített 4 járatú, az üzemmód váltásra 
automatikusa mőködı váltószeleppel a hőtési üzemmódban is fent lehet tartani az 
elpárologtató ellenáramú mőködését, s így nemcsak főtéskor, hanem hőtéskor is (6/12 °C-os 
hőtési hılépcsıvel) a leghatékonyabb módon üzemeltethetı.2 Ezek a villamos hıszivattyúk a 
legújabb fejlesztéső, magas hıfokszintre optimalizált kompresszorok alkalmazásával, 
geotermikus3 és hulladékhı hıforrással maximum 63 °C-os elıremenı főtıvíz-
hımérsékleten, 63/57 °C-os főtési hılépcsıvel is gazdaságosan mőködnek. 2011-ben például 
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A várható megtakarítások és megtérülés számítása 
 
Az autószalon tervezı által számított téli hıvesztesége és nyári hıterhelése 100 kW.  Az 
üvegfelületek nagysága miatt az épület nyári hőtési energiaigénye közel azonos a téli főtési 
energiaigényével. 
 
Földgázkazán és folyadékhőtı alkalmazása esetén 
─ a főtési energiaigény: 140 741 kWh/a; 
─ a hőtési energiaigény: 126 789 kWh/a. 
Ezekkel és a jelenlegi energiaárakkal számolva az éves tervezett üzemköltség: 7 155 809 Ft. 
 
Vaporline® hıszivattyú alkalmazásánál 
─ a várható átlagos főtési tényezı: SCOP = 4,3; 
─ a várható átlagos hőtési tényezı: SCOP = 6,5. 
Ezekkel és a jelenlegi energiaárakkal számolva az éves tervezett üzemköltség: 3 336 876 Ft. 
 
A várható évi energiaköltség megtakarítás (a fenti üzemköltségek különbsége): 3 818 933 Ft. 
 
Megtérülési idı számítása 
─ a rendszer beruházási költsége nettó listaáron:5 21 953 000 Ft; 
─ a 100 kW teljesítményő földgázkazános és 100 kW teljesítményő folyadékhőtıs 
hıközpont várható kiépítési költsége a kémény, gázközmő kiépítést is figyelembe 
véve minimum: 15 000 000 Ft; 
─ a várható megtérülési idı (a fenti ún. hagyományos főtési-hőtési megoldáshoz 
viszonyítva): (21 953 000 – 15 000 000)/3 818 933 = 1,82 év (~22 hónap). 
 
A 2012. májusban megnyílt autószalon hıszivattyús rendszere, az eddigi, nyári üzemeltetési 
tapasztalatok alapján, a tulajdonosnak garantált energiafogyasztás mellett az energiatudatos 
épülettervezést és a magas szintő komfortigényeket is kielégíti.  
 
Ezúton mondunk köszönetet Fodor Zoltánnak és Sisa Péternek jelen cikk megírásához 
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 A számításnál nem vesszük figyelembe a rendszerre adott árengedményt. 
